Pravilnik o zastiti od poZara

Na temelju ¢lanka 21. Zakona o zastiti od poZara (“Narodne novine” br. 92/2010.), ¢lankom 3.
Pravilnika o sadrzaju opceg akta iz podrudja zastite od pozara (“Narodne novine” br. 116/2011.),
Skolski odbor Srednja $kole Bol, Bol, Bragka cesta 3 (u daljnjem tekstu: §kola), donosi dana
20.sijeCnja 2020. godine

PRAVILNIK O ZASTITI OD POZARA

I. TEMELINE ODREDBE

Clanak 1.

Pravilnikom o zastiti od poZara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Srednjoj $koli Bol (u daljnjem tekstu: Skola)
razraduju se pojedine odredbe Zakona o zastiti od poZara (u daljnjem tekstu: Zakon), propisa
donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa ¢ijim se pojedinim odredbama ureduju
pitanja od znacaja za sprjeCavanje pozara i drugih nesreca te gubitak ili oSte¢enje sredstava za rad i
zastita Zivota i zdravlja ljudi.

Clanak 2.
Ovim Pravilnikom ureduju se:
1. Mjere zastite od pozara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja poZara.

2. Ustrojstvo i nacin obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zastite od poZara te
ovlastenja i duznosti radnika koji obavljaju kontrolu.

3. Nacin upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog mjesta na
drugo radno mjesto s opasnostima od poZara na tom radnom mjestu kao i nacin obuke radnika,
glede mjera zastite od pozara te vodenje evidencije o tome.

4. Obveze radnika zaduZenih za odrZavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i
gasenje poZara.

5. Obveze rukovoditelja i drugih radnika za provedbu mjera za zastitu od poZara i odgovornosti
zbog ne primjenjivanja propisanih ili naredenih mjera zastite od pozara.

6. DuZnosti radnika u slucaju nastanka pozara.

7. Prijelazne i zavrSne odredbe.
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Clanak 3.
Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- evidencijski karton o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gasenje poZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom;

- popis i raspored vatrogasnih aparata;
- evidencija o redovnom pregledu vatrogasnih aparata;

- rjedenje o razvrstavanju Skole u kategoriju ugroZenosti od pozara.

Clanak 4.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i misljenja, mjerenja, svjedodzbe, upisnici i druge
isprave iz podrucja zastite od pozara, pohranjuju se u zbirku isprava.

Isprave iz stavka 1. ovog clanka pohranjuju se i ¢uvaju kod odgovorne osobe za obavljanje poslova
zaStite od pozara.

Clanak 5.

Sustav zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija obuhvaca norme ponasanja radnika i tre¢ih osoba za
vrijeme rada, kretanja i zadrzavanje radnika i vanjskih izvodaca za vrijeme rada, kretanja i zadrzavanja
u gradevinama Skole ili prostorima kojima Skola gospodari, kao i tehni¢ke normative, norme i upute u
svezi gradevina i sredstava rada.

ZaStita od poZara obuhvaca skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehnicke,
obrazovne i propagandne naravi utvrdene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica
lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, Cijim se izborom i primjenom postize veéi stupanj
zastite od pozara.

Clanak 6.

Svaki radnik duzan je provoditi mjere zastite od pozara na svom radnom mjestu i mjestu rada na nacin
kako je utvrdeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i
samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

Obveze provodenja mjera zastite od poZara utvrdene stavkom 1. ovog ¢lanka odnose se na sve osobe
koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu, radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi
obavljanja posla po posebnom ugovoru. Radnici vanjskih izvodaca koji obavljaju odredene poslove u
prostorijama Skole ili u prostorima kojima Skola gospodari, duZni su provoditi mjere zastite od pozara
prilikom obavljanja tih radnji i drzati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zastitu od pozara.
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Clanak 7.

Ovim Pravilnikom utvrduju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapredivanje zastite od pozara;

- ustrojstvo i nacin obavljanja poslova zastite od poZara;

- osobe zaduZene za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zastite od poZara;
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zastite od pozara;

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zastite od
pozara;

- nacin obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zastite od pozara, te ovlastenja, obveze i
odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole;

- nacdin upoznavanja radnika s opasnostima i opéim mjerama zastite od pozara na radnom mjestu
prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja odredenih radova i
radnji od strane drugih osoba, te vodenja evidencije o tome;

- nacin osposobljavanja radnika za rukovanje opremom i sredstvima za dojavu i gasenje pozara,
periodi¢ne provjere znanja i vodenja evidencije o tome;

- radnici zaduzZeni za odrzavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gasenje pozara sa
opisom zaduZenja;

- radnici zaduzZeni za odrZavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog

odvijanja tehnoloSkog procesa, te drugih instalacija i uredaja Cija neispravnost moze prouzrociti pozar
i tehnolosku eksploziju;

- kretanje i ponaSanje na prostorima ugrozenim od poZzara ili tehnoloske eksplozije;
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poZara;

- mjere zabrane i ogranicenja iz zasStite od pozara te prostorije i prostori na koje se one odnose;

- postupanje radnika u slu¢aju nastanka poZara.

1. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 8.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja poZara, spasSavanja ljudi i imovine ugroZenih pozarom u
gradevinama, gradevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, razvrstanim
u kategoriju ugrozenosti, primjenjuju se mjere zastite od poZara koje se odnose na:

- Projektiranje i izvodenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji na postoje¢im gradevinama i
gradevinskim dijelovima, odnosno projektiranja i izgradnja novih gradevina i gradevinskih dijelova te
ugradnju uredaja i opreme u njima;

- lzvodenje i odrzavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih,
kanalizacijskih, za transport tekuéina i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od poZara;
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- Skladistenje i ¢uvanje zapaljivih tekuéina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari u za to
izgradenim gradevinama i prostorima;

- Pretakanje, prijevoz i prenoSenje zapaljivih i eksplozivnih tvari;

- Odredivanje mjesta i uvjeta za cuvanje masnih krpa, pamucnjaka i drugih zapaljivih i samozapaljivih
otpadaka koji se nalaze na prostorima Skole ili prostorima kojima Skola gospodari;

- Cuvanje i koristenje zapaljivih tekuéina, tekucih plinova i drugih opasnih tvari koje se drze u radnim
prostorima Skole te u drugim pomoénim prostorijama;

- Skladistenje opreme i materijala, a posebno lakozapaljivih, zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih
tvari;

- Odrzavanje Cistoc¢e u gradevinama i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih tvari,
na za to odredena mjesta;

- Odredivanje posebnog nacina zastite u gradevinama i njihovim dijelovima u kojima se koriste
zapaljive tekucine ili druge zapaljive opasne tvari, koje zbog isparavanja ili stvaranja eksplozivnih
smjesa mogu prouzrociti pozar ili eksploziju;

- Oznacavanje i odrzavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupozarnih putova unutar gradevina i prostora
oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila;

- Postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pusenju, unosenju otvorene vatre,
zavarivanju i sl.);

- Uporabu uredaja za grijanje i njihovo odrzavanje kao i mjere za smanjenje opasnosti;

- Opskrbljenost gradevina i gradevinskih dijelova i prostora hidrantima, vatrogasnim aparatima i
drugom propisanom opremom i uredajima za gasSenje pozara, a Ciji se broj, vrsta i lokacija utvrduju
Pravilnikom o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata;

Clanak 9.

Prilikom odredivanja mjera zastite od poZara koriste se postojeci, zakonski i tehnicki propisi i mjere
zastite, a ostale mjere zastite od poZara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne
mjere zastite od poZara.

2. OSNOVNE MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 10.

Pod osnovnim mjerama zaStite od pozara prema ovom Pravilniku smatraju se gradevinske mjere
zastite od poZara, mjere zastite od pozara na elektricnim uredajima i instalacijama, mjere zastite od
poZara na sustavu zastite od djelovanja munje na gradevinama (gromobranskim instalacijama), te
mjere zastite od poZara na instalacijama grijanja i ventilacije.
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Gradevinske mjere zastite od pozara
Clanak 11.

Pod gradevinskim mjerama zaStite od pozara smatra se svaka gradevinska aktivnost prilikom

adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje Ciji je cilj:

- Zastita osoba koje se nalaze u gradevini i gradevinskim dijelovima;
- Zastita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini;

- Sprjecavanije Sirenja pozara — lokaliziranje;

- OC¢uvanije vrijednosti i dobara u gradevini i gradevinskim dijelovima;

- O¢uvanje samog objekata i njenih dijelova.

Clanak 12.

Gradevinske mjere zastite od pozara treba provoditi prilikom adaptacije i rekonstrukcije ili gradnje
nove gradevine ili dijela gradevine.

Izlazi i evakuacijski putovi
Clanak 13.

Cjelokupan prostor na hodnicima i drugim evakuacijskim putevima mora uvijek biti slobodan i
nezakrcen.

Nagazna povrsina podova na izlaznim putevima ne smije imati nikakvih mehanickih ostecenja,
napuknuca, te ne smije biti neravna, niti imati naglih promjena visina. Podne obloge i mobilni prekrivaci
moraju biti izradeni od samogasivog materijala i dobro pri¢vri¢eni za podlogu. Osteéeni dijelovi na
njima ne smiju se krpati. Osteceni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Clanak 14.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo oznacen
natpisom i strelicom tako da su vidljivi danju i nocu.

Za evakuaciju u slu¢aju opasnosti izraden je plan evakuacije za sve objekte u vlasnistvu Skole ili za
objekte kojima Skola gospodari. U izlazima i izlaznim putovima koji se koriste za evakuaciju na zidu
mora biti ovjesen graficki plan evakuacije s oznacenim smjerom izlaska s tog mjesta u slobodan prostor.

Graficki planovi evakuacije moraju se postaviti na vidljivim mjestima u svim dijelovima gradevine, na
glavnim evakuacijskim putevima i izlazima iz objekta na svim etaZzama.
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Clanak 15.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smjeSteni tako da vode nezavisno na ulicu ili otvoren siguran
prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omoguéi odmicanje od gradevine
te brzo i sigurno napustanje tog prostora.

Najveca duZina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora moze iznositi 50 metara u prizemnim i 30
metara u katnim objektima. Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se moraju
otvarati u smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zaokretna i izvedena od negorivog materijala.

Rukohvati i ograde na stepenistu trebaju biti stabilno pricvrséeni na konstrukciju gradevine.

Otvori u zidovima
Clanak 16.
Sva vrata u gradevinama moraju se lako otvarati i zatvarati.

Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaska (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer
otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

Sva vrata u skladiStima zapaljivih tvari i materijala trebaju biti od negorivog materijala.

Ako su vrata ostakljena staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno. Okomito klizajuéa ili rolo
vrata ne mogu se koristiti na evakuacijskim putovima, a ne preporucuju se ni za zastitu ostalih otvora
koji se mogu koristiti kao izlazi, jer se u poZaru deformiraju i ne mogu se lako otvoriti.

Clanak 17.

Svi prozori predvideni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda. Prozorska stakla ne smiju
biti napukla ili razbijena.

Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradnim zidovima samo unutar poZarnog sektora.

Clanak 18.

Stubista, okna dizala i energetski kanali moraju biti odijeljeni poZarnim zidovima od ostalih prostora.
Otvori koji sluZe za provodenje instalacija trebaju na mjestima prolaza iz prostora u drugi prostor biti
brtvljeni sa atestiranim negorivim materijalima, a ventilacijski i klimatizacijski kanali Sticeni
protupozarnim zaklopkama, kao i otvori s vanjske strane objekata trebaju biti protupozarno brtvljeni
horizontalno i vertikalno (toplovodne cijevi, energetski kablovi i slicno).
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Zidovi, stupovi i stropovi
Clanak 19.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehnicku
dokumentaciju od inspekcije zastite od poZara, kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove gradevine
za koju treba gradevna dozvola ili od odgovorne osobe za zastitu od poZara Skole za ostale slu¢ajeve.

Ostecenja na zidovima (pukotine, otpadanje) treba popraviti. Popravlja se s materijalom istih
produZnih karakteristika kao i prijasnji.

U blizini zidova od gorivih materijala ne smiju se postaviti naprave za zagrijavanje niti drugi izvori
topline.

Pregled zidova i stupova mora se obavljati jedanput u godini, pozarnih zidova svakih Sest mjeseci, a
mjesta prolaza instalacija kroz poZarne zidove svaka tri mjeseca.

Clanak 21.

Za drvene medukatne konstrukcije sa zastithom oblogom (Zbukom)i premazom protiv gorenja,
potrebno je kontrolirati stanje obloge. Takva obloga se ne smije djelomi¢no uklanjati radi ovjesenja
uredaja, rasvjetnih tijela i sl. kao i radi provodenja instalacije.

Kod medukatnih konstrukcija koje imaju vecu otpornost na poZar (namjena im je sprecavanje Sirenja
pozara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezasti¢eni otvori. U takvom slucaju svi meduprostori se
moraju brtviti negorivim vatrootpornim materijalom.

Zastitne obloge i premazi moraju cijelom povrSinom prekrivati strop, ne smiju imati oSteéenja,
pukotine i odvojeni od stropne povrsine.

Sve stropove odnosno medukatne konstrukcije treba pregledavati jedanput godisnje, a obloge kod
stropova medukatnih konstrukcija ¢ija je svrha spre€avanje Sirenja pozara po vertikali, svakih Sest
mjeseci.

Svi podovi bez obzira na kakvu su medukatnu konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezasti¢ene
otvore.

Svaki otvor ili ostecenje u podu radi izvodenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijasnje
stanje.

Otvori za provodenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom.

Pregled podova treba vrsiti jedanput godiSnje, a pokrivaca i eventualnih otvora svakih Sest mjeseci.

Prometnice i prilazi
Clanak 23.

U cilju sprjecavanja Sirenja i prenoSenja poZara s jedne gradevine na drugu te radi osiguranja
mogucénosti intervencije u slucaju poZara mora se osigurati slobodan prostor oko njih. Na tom prostoru
ne smiju se skladistiti, privremeno odlagati razliCiti predmeti ili uredaji, parkirati i sl.
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Pristupne ceste i poZarni putovi na prostoru Skole moraju biti stalno odrzavani glede sposobnosti za
promet vozilima tako:

- da se redovito Ciste;

- da se na njima ne obavljaju nikakvi gradevinski radovi dok nije osiguran drugi pristup do gradevine
(zaobilaznica, premostenje preko prekopai sl.);

- da nisu zakrceni vozilima;
- da su opskrbljene odgovarajuc¢om signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru oko gradevina omoguéen pristup nadzemnim ili
podzemnim hidrantima.

Mjere zastite od pozara na elektri¢nim instalacijama i uredajima
Clanak 24.

U prostorijama srednje naponskih i nisko naponskih razvoda elektricne energije kao i u glavhom
razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormari¢ima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene
jednopolne sheme elektriénih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Za iskljucenje elektricne energije u slucaju hitne potrebe (pozar i sl.) upotrebljava se tipkalo za
daljinsko isklju¢enje ili isklju¢enje u etaznim sklopkama.

Clanak 25.

U slucaju iskljucenja elektri¢ne energije u objektima tipkalom za daljinsko iskljucenje za osvjetljenje
putovaiizlaza za evakuaciju automatski se mora ukljuciti nuzna (protupanic¢na) rasvjeta. Nuzna rasvjeta
se ispituje dva puta godiSnje. O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju protupani¢ne rasvjete i
uredaja ispitivac je duzan izdati pisani nalaz (zapisnik) iz kojeg ¢e biti vidljivo koji su nedostaci prilikom
pregleda utvrdeni i Sto se treba ucini da se otkloni taj nedostatak. Elektri¢ne instalacije i uredaji nuzne
rasvjete moraju se stalno odrzavati sukladno vazeé¢im normama i odredbama propisa za odredene
elektrouredaje i instalacije.

Clanak 26.

Osim u prostorijama u kojima je zbog tehnologije rada potrebno neprekidno napajanje el. energijom,
sve druge prostorije moraju imati mogucnost isklju¢enja energije nakon zavrsSenog rada ili u slucaju
hitne potrebe (pozarisl.).

Za isklju¢enje elektricne energije nakon zavrSenog rada ili u slucaju hitne potrebe moraju na
odgovarajué¢im mjestima biti izvedene elektri¢ne sklopke. Sklopke treba postaviti izvan zone opasnosti
od pozara i eksplozije.
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Clanak 27.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane ili predimenzionirane elektricne osiguraCe kao i postavljati
provizorne elektricne instalacije. Topljivi osigura¢i i automatske sklopke moraju biti tako
dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijati. Pored svakog osiguraca i sklopke moraju biti
postavljene oznake kojem strujnom krugu pripadaju. Zamjena osiguraca mora se obavljati samo
originalnim uloScima.

Clanak 28.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim
prostorijama gdje su postavljeni. Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni
ormari moraju biti zaklju¢ani kako bi se onemogudio pristup neovlastenim osobama. Kljucevi od
ormara moraju se nalaziti na za to odredenom mjestu.

Clanak 29.

Elektricne instalacije i troSila moraju biti tako izvedeni i odrzavani da mjesta gdje se koriste ne
predstavljaju opasnost od poZara. Ispitivanja elektricnih instalacija i uredaja, razvodnih ormara (otpor
izolacije, otpor uzemljenja) obavlja se prije postavljanja uredaja u uporabu, nakon svakog premjestanja
uredaja, te u redovitim periodi¢nim razmacima sukladno vaze¢im normama i propisima za odredene
elektroinstalacije.

Pregled i ispitivanje elektricne instalacije treba obuhvatiti: - ispitivanje efikasnosti zastite od
indirektnog dodira; - ispravnost zastite od direktnog dodira; - pregled sklopnih blokova; - ispravnost
izjednaCenja potencijala; - funkcionalnost iskljuenja u nuidi; - kontrolu elemenata elektri¢ne
instalacije s obzirom na zastitu od poZara. Elektri¢ne instalacije pregledavaju i ispituju ovlastene pravne
osobe, a o svakom obavljenom pregledu i ispitivanju elektri¢nih instalacija i uredaja, ispitivac je duzan
sastaviti zapisnik, iz kojeg je vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda uoceni i Sto sve treba uciniti da
se ti nedostaci otklone glede zastite od poZara.

Mjere zastite od pozara na sustavu zastite od djelovanja munje na gradevinama

Clanak 30.

Na svim gradevinama na kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljene instalacije
za zastitu od djelovanja munje sukladno tehnic¢kim propisima.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, postavljena i odrZavana tako da se sprijeCi svaka
moguénost nastanka poZara zbog atmosferskog praznjenja.

O gromobranskim instalacijama svih gradevina mora postojati tehni¢ka dokumentacija i mora se voditi
reviziona knjiga gromobranskih instalacija.
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Clanak 31.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:
- poslije svakog popravka;

- nakon svakog udara munje u gradevinu ili instalaciju;

- u redovitim periodi¢kim razmacima, ovisno o vrsti gradevine ili njenog gradevinskog dijela u skladu s
Tehnickim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i
mjerenjem, a iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci na njoj eventualno
potrebni.

3. OSTALE MIJERE ZASTITE OD POZARA

Opéenito
Clanak 32.

Svaki rad s otvorenim plamenom (plinski plamenici propan-butan, let lampe, aparati za zavarivanje,
brusenje, rezanje i lemljenje) moZe se obavljati u objektima ili drugim prostorima tek nakon zatrazene
i odobrene dozvole kod osobe zaduzene za provodenje preventivnih mjera zastite od pozara, koji ¢e
izvrsiti uvid u tehnologiju rada i ako je potrebno dati upute o nacinu zastite od poZzara i izdati pismenu
dozvolu za rad. Za odlaganje masnih i nauljenih krpa, te ostalih otpadaka, treba postaviti metalne
posude s poklopcima u radionicama odrZavanja.

Otpadni materijal (masti, ulja, lakovi, boje, masne krpe, pamucnjak, plasti¢na i druga ambalaZa, drvena
piljevina, kao i drugi otpadni materijali), moraju se nakon zavrSetka radne smjene iznijeti iz radnih i
ostalih prostorija na za to odredeno mjesto za zbrinjavanje otpada.

Zabranjeno je pretakanje goriva u zatvorenim prostorima, kao i rad automobilskih motora dok su u
blizini zapaljivih tvari.

Clanak 33.
Zabranjeno je prati strojeve i uredaje zapaljivim teku¢inama dok su u radu.

Motorni benzin, a narocito etilizirani benzini ne smiju se upotrebljavati za odmascivanje, pranje i
¢is¢enje predmeta.

Clanak 34.

U odredenim dijelovima gradevina u kojima se drZe ili koriste zapaljive i eksplozivne tekudine i plinovi,
drugi lako zapaljivi materijali ili se stvaraju eksplozivhe smjese zabranjeno je pusenje, upotreba
otvorenog plamena, alata koji iskri, te drzanje i smjestaj tvari koje su sklone samozapaljivosti. Smjestaj
i ¢uvanje navedenih tvari moZe se obavljati samo u posebnim gradevinama ili posebnim skladisnim
prostorima gradevina koje su izgradene za tu svrhu, a prema propisima o smjestaju i uvanju tih tvari.
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U prostorijama u kojima se pri radu rabe spomenute tvari, iste se mogu drzati u propisanim posudama
i u koli¢ini potrebnoj za rad jedne smjene.

Il. USTROJSTVO | NACIN OBAVLIANJA POSLOVA ZASTITE OD POZARA

Clanak 35.

Skola je ugovorila vodenja poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zastite od poZara sa
ovlastenim vanjskim suradnikom.

1Il. BROJ, NAZIV RADNOG MIJESTA | STUCNA SPREMA OSOBA ZADUZENIH ZA OBAVLIANJE POSLOVA
ZASTITE OD POZARA | UNAPREDENJE STANJA ZASTITE OD POZARA

Clanak 36.

Broj potrebnih radnika za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenja stanja zastite od pozara
utvrduje ravnatelj Skole, prema planu zastite od poZara, odnosno prema ispunjenju obveza u svezi sa
zastitom od poZara.

Kod zaposljavanja novih radnika za poslove zastite od pozara i unapredenje stanja ugrozenosti od
poZara stru¢nu spremu potrebnih radnika utvrduje ravnatelj.

IV. OBVEZE | ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZASTITE OD POZARA

Obveze osobe odgovorne za provodenje preventivnih mjera zastite od pozara

Clanak 37.

Odgovorna osoba zaduZena za obavljanje preventivnih poslova zastite od pozara duzna je:

- brinuti o rokovima za ispitivanje opreme za dojavu i gaSenje pozZara te elektri¢ne instalacije;

- brinuti o provodenju mjera zastite od poZara naloZenih rjeSenjem nadleznog drZavnog tijela te mjera
utvrdenih odredbama ovoga Pravilnika;

- suradivati s tijelom drZavne uprave nadleznim za poslove zastite od poZara u vrijeme pregleda radnih
prostora;

- podnositi stru¢ne prijedloge na unapredivanju mjera zastite od pozara;
- izradivati pojedine upute za siguran rad sa stajaliSta zastite od pozara;

- brinuti se o osposobljenosti radnika iz podrucja zastite od poZara;

stranica 11



Pravilnik o zastiti od poZara

- predlagati nabavu potrebne vatrogasne opreme i sredstva za gasSenje poZzara;

- voditi evidenciju o obavljenim pregledima opreme za dojavu i gasenje pozara kao i druge evidencije
iz podrucja zastite od poZzara;

- pismeno izvijestiti ravnatelja Skole eventualno utvrdenim nedostacima s prijedlogom za poduzimanje
daljnjih mjera;

- osiguravati primjenu propisa o zastiti od pozara kod odrzavanja i rekonstrukcije prostorija, uredaja i
instalacija;

- sudjelovati u izradi akata iz podrucja zastite od pozara.

Prilikom obavljanju nadzora nad provedbom mjera zaStite od pozara utvrdenih zakonom,
podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, odgovorna osoba zastite od poZara ima pravo:

- udaljiti radnika i druge osobe iz radnih prostora, ako svojim postupkom neposredno ugrozava
sigurnost imovine (unosi otvorenu vatru u pozarno ili eksplozivno ugroZen prostor, obavlja zavarivanje
u ugrozenom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.) te o tome izvijestiti ravnatelja
Skole;

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrozava sigurnost imovine ili
Zivoti i zdravlje ljudi;

- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gasenje pozara, a onog
koje pokaZze nepoznavanje uputi na dodatnu obuku;

- utvrdeno neprovodenje propisanih mjera zastite od poZara prijaviti ravnatelju Skole.

Obveze radnika u provedbi mjera zastite od pozara

Clanak 38.

Duznosti radnika u provedbi mjera zastite od poZara i eksplozije su:
- raditi i ponasati se tako da ne izazovu pozar;

- upozoravati na opasnost od pozara do kojega bi moglo doci zbog nedostataka na gradevinama, radnoj
opremi, instalacijamai sl.;

- mozZebitne kvarove na uredajima i instalacijama kojima se sluze tijekom rada, prijaviti ravnatelju
Skole, ili radniku iz ¢lanka 42. ovoga Pravilnika;

- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na
radnom mjestu;

- tijekom rada i nakon zavrSetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i
ispravnost strojeva, uredaja, instalacija i drugih sredstava u bliZzoj i Siroj radnoj okolini i svaki kvar ili
neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka poZara, odmah prijaviti nadleznom voditelju;

- drati se oznaka upozorenja i naputaka za zastitu od poZara koje su postavljene na radnom mjestu i
u radnom prostoru;
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- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, eksplozivne, otrovne i sl.)
sprijeciti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje po radnim povrsinama;

- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i mogu¢, kako bi se nesmetano koristila oprema
i sredstava za gasenje pozara i otklonile posljedice;

- neposredno sudjelovati u gasenju pozara;

- obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrdene propisima, planovima i op¢im aktima Skole.

Clanak 39.
Lakse povrede radne obveze iz podrucja zastite od poZara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gaSenju pozara i sprje¢avanju Sirenje pozara ako su njime nastale manje materijalne
Stete nakon pozara;

- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveza u vezi sa zastitom od poZara, ako nije izazvan pozar ili
eksplozija ili je nastala manja materijalna Steta;

- neprijavljivanje odgovornoj osobi za zastitu od poZara pojavu koja moZe prouzrociti nastanak pozara
ili eksplozije;

- nemarno ili nesavjesno ponasanje prema opremi i sredstvima za gasenje pozara;

- odbijanje rada duze od radnog vremena u slucaju kada se to iz preventivnih razloga zastite od pozara
zahtijeva,

- rad na radnom mjestu s povec¢anim opasnostima od poZara ili eksplozije unato¢ spoznaji da nisu
osigurane mjere zastite od poZzara.

Clanak 40.
TeZe povrede radne obveze iz podrucja zastite od pozZara i eksplozije su:

- nesudjelovanje u gasenju poZara i sprjecavanju nastanka Sirenja pozZara ako su nastale vede Stete
nakon poZara, odnosno ako su uzrokovane laksSe posljedice po zdravlje i Zivot radnika i posljedice za
imovinu;

- nemarno i nesavjesno obavljanje radne obveze iz zastite od pozara cijim postupkom je uzrokovan

pozar ili eksplozija pa je doslo do lakse posljedice po radnika ili imovinu;

- rad na radnom mjestu s povecanim opasnostima od poZara i eksplozije unato¢ spoznaji da nisu
osigurane mjere zastite od poZara, zbog Cega je nastupila lakSa posljedica za Zivot i zdravlje radnika ili
posljedica za imovinu;

- neopravdano odbijanje izvrSavanja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zastite od pozara koje su
donijeli ili nalozili voditelj ili odgovorna osoba za zastitu od poZara, a zbog cCega je doslo do pozaraili
eksplozije s laksim posljedicama po Zivot i zdravlje radnika ili posljedica za imovinu;

- neprijavljivanje odgovornoj osobi za zastitu od pozZara pojavu koja mozZe prouzroditi pozar ili
eksploziju, ako je time nastala laksa posljedica za Zivot i zdravlje radnika ili posljedice za imovinu;
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- ne postivanje propisa i pravila zastite od poZara na radnim mjestima s povecanim opasnostima od
pozara, sukladno ovom Pravilniku o zastiti od poZara ako je time ucinjena lakSa posljedica za Zivot i
zdravlje radnika ili posljedice za imovinu;

- odbijanje rada duzeg od radnog vremena u slucaju nastanka i gaSenja pozara ili u slu¢aju spasavanja
imovine nakon gaSenja poZara ako je time nastala lakS$a posljedica za Zivot i zdravlje radnika ili
posljedica za imovinu.

Clanak 41.
Osobito teSke povrede radne obveze iz podrucja zastite od pozara i eksplozija su:

- ne prisustvovanje teoretskoj i prakti¢noj obuci iz zastite od poZara i gasenje pozara, te spasavanja
ljudi i imovine ugroZenih pozarom te vjezbama evakuacije i spasavanja;

- ne sudjelovanje u gasenju pozara i sprjecavanju nastanka Sirenja pozara ako su njime nastale vece
materijalne Stete, odnosno ako su uzrokovane lakse ili teze posljedice po zdravlje i Zivot radnika i/ili
imovinu;

- rad na mjestima s povecanim opasnostima od pozara s otvorenim plamenom; iskre¢im alatom i sl.
bez pisane dozvole za rad izdane od strane osobe zaduZene za poslove zastite od pozara;

- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zastite od pozara Cijim postupkom je uzrokovan
pozar ili eksplozija pa je doslo do lakse ili teZe posljedice po radnika i/ili imovinu;

- rad na radnom mjestu s povecanim opasnostima od poZara i eksplozije unato¢ spoznaji da nisu
osigurane mjere zastite od poZara, zbog Cega je nastupila laksa ili teZa posljedica za Zivot ili zdravlje
radnika i/ili imovinu;

- neopravdano odbijanje izvrSavanja pojedine odluke, instrukcije i naputka iz zastite od poZara koje su
donijeli i nalozZili voditelj ili odgovorna osoba za zastitu od pozara, a zbog Cega je doslo do pozara i/ili
eksplozije s laksim ili teZim posljedicama po Zivot i zdravlje radnika i/ili imovinu;

- ne prijavljivanje osobi zaduZenoj za obavljanje poslova zastite od poZara situaciju koja moze
prouzrociti pozar ili eksploziju, ako je time nastala laksa ili teZa posljedica za Zivot i zdravlje radnika i/ili
imovinu,

- nepostivanje propisa i pravila iz zastite od pozara na radnim mjestima s povecanim opasnostima od
pozara, sukladno ovom Pravilniku o zastiti od poZara, ako je time ucinjena Stetna posljedica za Zivot i
zdravlje radnika i/ili imovinu;

- odbijanje rada duZeg od punog radnog vremena u slucaju nastanka i gasenja pozara ili u slucaju
spasavanja imovine nakon gasSena poZara, ako je time nastala Stetna posljedica za Zivot i zdravlje
radnika i/ili imovinu;

- ostecéenje, zaklanjanje ili uklanjanje znakova sigurnosti;

- pusenje na mjestima gdje postoji povecana opasnost od nastanka poZara i eksplozije.
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V. OBVEZE | ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA | ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI
MJERA ZASTITE OD POZARA

Clanak 42.

Ravnatelj Skole je ovlasten i odgovoran za organiziranje zastite od pozara prema vazedim propisima,
planovima i aktima iz podrucja zastite od pozara.

Odgovorna osoba za zastitu od pozara je ovlastena i odgovorna za provedbu zastite od pozara u
potpunosti prema ovom Pravilniku.

VI. NACIN OBAVLIANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MIJERA ZASTITE OD POZARA, TE
OVLASTENJA, OBVEZE | ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Clanak 43.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zastite od pozara obavlja ravnatelj Skole ili osoba koju on
opunomodi.

Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim izvidom provodenja mjera zastite od pozZara;
- davanjem potrebnih uputa i naloga;

- pribavljanjem pisanih izvjesca.

Ravnatelj Skole ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, duzna je suradivati s inspektorom zastite od
poZara.

Clanak 44.

Osoba zaduzZena za obavljanje poslova zastite od poZara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih
poslova iz podrucja zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija na svim gradevinama, gradevinskim
dijelovima i prostorima u vlasnistvu ili na kori$tenju Skoli, te na svim radnim mjestima.

Clanak 45.

Odgovorna osoba pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zastite od poZara i eksplozija
neposredno priopcava rezultate ravnatelju Skole i unosi ih u redovna izvje$éa.

Odgovorna osoba suraduje s drugim pravnim osobama, znanstvenim institucijama, profesionalnom
vatrogasnom postrojbom MUP-a i nadleZznom inspekcijom zastite od poZara radi smanjenja opasnosti
od pozara.
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Clanak 46.

Kada odgovorna osoba utvrdi da pojedini objekt ne zadovoljava sigurnosne uvjete za daljnji rad, duzna
je o tome pismeno izvijestiti ravnatelja Skole.

VII. NACIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA | OPCIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA NA
RADNOM MIJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MIJESTA, ODNOSNO PRIJE
OBAVLJANJA ODREDENIH POSLOVA | RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA TE VODENJA EVIDENCUE

Clanak 47.

Ravnatelj Skole ili Osoba zaduZena za obavljanje poslova zastite od poZara duzan je sve radnike Skole
prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada upoznati s opasnostima od poZara i mjerama
zastite od poZara na odredenom mjestu rada.

Svi radnici Skole moraju biti upoznati o rasporedu i koli¢ini sredstava za gadenje pozara te o mjestu na
kojemu se nalazi glavna sklopka za iskljucivanje elektricne energije.

Clanak 48.
Svaki radnik Skole duzan je svladati propisane obrazovne sadrzaje iz podrucja zastite od pozara.

Osposobljavanje se provodi sukladno odredbama Pravilnika o programu i nacinu provedbe
osposobljavanja pucanstva za provedbu preventivnih mjera zasStite od poZara i spasavanja ljudi i
imovine ugrozenih poZzarom ("N.N." br. 61/94.).

Clanak 49.

O izvrSenom osposobljavanju radnika odgovorna osoba za zaStite od pozara vodi evidenciju.
Evidencijski karton o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom daje se u Prilogu br. 1, koji je sastavni
dio ovog Pravilnika.

VIil. NACIN OSPOSOBLJIAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUCNOM OPREMOM | SREDSTVIMA
ZA DOJAVU | GASENJE POCETNIH POZARA, PERIODICNE PROVJERE ZNANJA | VODENJA EVIDENCIJE
O TOME

Clanak 50.

U svrhu efikasnije zastite ljudi i imovine ugroZenih pozarom, radnici su duZni osposobiti sa za rukovanje
uredajima, opremom i sredstvima namijenjenim za gasenje pozara i spasavanje ljudi i imovine.

Za upoznavanje radnika za rukovanje priruénom opremom i sredstvima za dojavu i gaSenje pocetnih
pozara obvezan je i odgovoran ravnatelj Skole.
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Upoznavanje radnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajuéih pisanih obavijesti i
neposredno.

IX. SLUZBE | OSOBE ZADUZENE ZA ODRZAVANIJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME | SREDSTAVA ZA
DOJAVU | GASENJE POZARA SA OPISOM ZADUZENJA

Clanak 51.

Svu opremu za ga$enje i dojavu pozara ravnatelj Skole duzan je drZati u ispravnom stanju.

Clanak 52.

Duznost osobe zaduzZene za obavljanje poslova zastite od pozara je da vodi skrb o redovitoj kontroli i
ispravnosti opreme te da vodi potrebnu evidenciju.

Clanak 53.

U objektima Skole postavljena je iizvedena slijedeca vatrogasna oprema i sredstva za gasenje i dojavu
pozara:

- Rucni vatrogasni aparati (broj, vrsta i raspored vatrogasnih aparata po prostorijama daje se u Prilogu
br. 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika);

- Unutarnja hidrantska mreza u zapadnoj zgradi

Vatrogasni aparati
Clanak 54.

Odrzavanje rucnih vatrogasnih aparata obuhvaca redovni pregled i periodicki servis od strane
ovlastenih pravnih osoba, a sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima ("N.N." 101/11).

Periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata obavljaju serviseri kojima je Ministarstvo unutarnjih poslova
izdalo ovlastenje za obavljanje periodi¢nih pregleda vatrogasnih aparata. Periodicni servis vatrogasnih
aparata obavlja se najmanje jednom godisnje. S ovlastenom pravnom osobom - serviserom za
periodicni servis vatrogasnih aparata obavezno se sklapa ugovor ili izdaje narudzbenica.

Clanak 55.

Redovni pregled rucnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zastitu od poZzara
i to:

- najmanje jednom najmanje jednom u tri mjeseca

Redovnim pregledom utvrduje se:
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- oznacenost, uocljivost i dostupnost vatrogasnog aparata;

- opce stanje vatrogasnog aparata;

- kompletnost vatrogasnog aparata;

- stanje plombe zatvaraca odnosno ventila vatrogasnog aparata;

- i druge radnje propisane u uputi proizvodaca.

Clanak 56.

U slucaju uocenih nedostataka ili neispravnosti vatrogasnih aparata, osobe koje obavljaju redovni
pregled obvezne su odmah isti zamijeniti sa ispravnim servisiranim, te nedostatak ukloniti putem
stru¢ne osobe ovlastenog servisa.

Clanak 57.

O obavljenom redovnom pregledu vatrogasnih aparata vodi se evidencija na obrascu Priloga 3., koji je
sastavni dio ovog Pravilnika te se kopija obrasca svaka tri mjeseca dostavlja radniku zaduZzenom za
obavljanje preventivnih poslova zastite od pozara, koji vodi evidenciju o istom.

Clanak 58.

Radnik zaduZen za obavljanje preventivnih poslova zastite od poZara odgovoran je da vatrogasni
aparati budu servisirani i oznaceni odgovaraju¢im naljepnicama na nacin kako je to predvideno
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

Clanak 59.

Periodi¢ni servis rucnih vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godisnje, a ovisno o uvjetima
smjestaja i CeSce te nakon svakog aktiviranja ili uoCenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Clanak 60.

Periodi¢ni servis vatrogasnih aparata obavlja ovlastena tvrtka koja je registrirana za te poslove i ima
ovlastenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodickih servisa vatrogasnih aparata.

Clanak 61.

O izvrSenim periodi¢nim servisima vatrogasnih aparata vodi se evidencija. Evidenciju vodi radnik
zaduZen za obavljanje preventivnih poslova zastite od pozara.
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X. SLUZBE | OSOBE ZADUZENE ZA ODRZAVANIE U ISPRAVNOM STANJU UREDAJA | INSTALACIJA ClJA
NEISPRAVNOST MOZE PROUZROCITI POZAR ILI EKSPLOZIJU

Clanak 62.

Radnici iz ¢lanka 42. ovoga Pravilnika u suradnji s ravnateljem Skole, duzni su redovno pratiti stanje
uredaja i instalacija ¢ija neispravnost moze prouzrociti pozar ili eksploziju.

U sluéaju uocenih nepravilnosti radnici iz stavka 1. ovoga ¢lanka duzni su obustaviti rad do otklanjanja
neispravnosti, te zatraziti pomoc¢ od strucni sluzbi i ovlastenog servisa.

XI. KRETANJE | PONASANJE NA PROSTORIMA UGROZENIM OD POZARA ILI TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE

Clanak 63.

Na svim ulazima u ugroZeni prostor moraju se postaviti oznake, kojima se upozorava na opasnost i
kojima se zabranjuje pusenje, unosenje zapaljivih tvariili rad koji bi mogao izazvati pozar ili eksploziju.

Clanak 64.

Zabranjen je ulazak u sve radne prostore Skole, ili prostore kojima Skola gospodari, osobama koje su
pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Clanak 65.

U prostoru Skole na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slu¢aj nastanka
poZara i plan evakuacije s oznac¢enim:

- izlaznim putovima;

- mjestima na kojima su smjesteni vatrogasni aparati;

- mjestom na kojem je smjestena glavna sklopka za napajanje elektricnom energijom;

- instalacijama i prostorijama poveéanog rizika za nastanak poZzara.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti oznaceni odgovarajuéim oznakama.

Upute iz stavka 1. ovoga ¢lanka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

XIl. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA | UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POZARA
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Clanak 66.

Obzirom na obvezu osposobljavanja svih radnika za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
koja proizlazi iz odredbi Pravilnika o programu i nacinu provedbe osposobljavanja pucanstva za
provedbu preventivnih mjera zastite od poZara i spasavanja ljudi i imovine ugrozenih pozarom ("N.N."
br. 61/94.), svi radnici Skole imaju obvezu motrenja i dojavljivanja pocetnih poZara i dogadaja koji
potencijalno mogu uzrokovati pozar.

Clanak 67.

Svaki radnik Skole koji primijeti da je buknuo poZar na objektu ili u neposrednoj blizini objekta ili
objekata, ili primijeti takvo stanje koje bi moglo izazvati pozar, duzan je bez odgode i bez obzira na
veli¢inu pozara odmah telefonom ili na bilo koji drugi nadin o tome obavijestiti profesionalnu
vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 ili Drzavnu upravu za zasStitu i spasavanje na broj telefona
112.

Clanak 68.

Prilikom dojave poZara telefonom moraju se dati slijede¢i minimalni podaci:
- ime i prezime dojavljivaca;

- mjesto nastanka pozara i najblizi pristup vatrogasnim vozilima;

- priroda dogadaja ili veli¢ina pozara;

- koje su mjere poduzete u svezi gasenja;

- da liima ugroZenih ili ozlijedenih osoba u prostoru ugrozenom pozarom.

Clanak 69.

Uzbunjivanje zate€enog ljudstva na gradevinama i vanjskom prostoru na kojem Skola obavlja
djelatnost, a u svrhu organizacije neposrednog gasenja pozara te evakuacije ljudstva, obavlja se
tehnic¢kim sustavima i sirenama sustava dojave poZara.

XIll. MJERE ZABRANE | OGRANICENJA 1Z ZASTITE OD POZARA TE PROSTORIJE | PROSTORI NA KOJE SE
ONE ODNOSE

Clanak 70.

Radi sprje¢avanja nastanka poZara u radnim prostorima zabranjeno je:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora;
- pusiti;

- ostavljati papir u blizini grijacih tijela;
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- unositi u prostore Ustanove predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju povrsinu puta
izlaska iz radnih prostorija;

- Cistiti podove ili druge predmete sa lakozapaljivim tekuéinama, nego samo s prikladnim nezapaljivim
preparatima;

- unositi u prostore Skole lakozapaljive tekucine.

Clanak 71.

Nakon zavrSenog rada u radnim i pomoc¢nim prostorijama, Cistacica ili druga osoba, koja zadnja iz njih
izlazi mora provoditi sljede¢e mjere zastite od pozara:

- otpadni papir i smeée odnijeti iz prostorije na odredeno mjesto;

- iskljuciti elektricnu struju u prostorijama i to za osvjetljenje, na prikljucku elektri¢nih trosila, kao sto
su racunala, osim posebno oznacenih stalno ukljucenih trosila;

- zatvoriti ulazna vrata ili vrata na hodniku.

Clanak 72.

Zabranjeno je paliti vatru.

XIV. POSTUPANJE RADNIKA U SLUCAJU NASTANKA POZARA

Clanak 73.

Svaki radnik koji primijeti neposrednu opasnost za nastanak pozara ili primijeti pozar, duzan je odmah
otkloniti opasnost, odnosno ugasiti pozar, ako to moZe bez opasnosti za sebe ili druge osobe. Ako
radnik to ne moZe uciniti sam, duzan je odmah obauvijestiti ostale radnike, profesionalnu vatrogasnu
postrojbu na br. tel. 193, ili Drzavnu upravu za zastitu i spasavanje na br. tel. 112.

Clanak 74.

U sludaju nastanka poZara unutar stupa Skole i prostora koje Skola koristi svaki radnik mora postupiti
po usvojenim uputama za postupanje u izvanrednim slucajevima.

Clanak 75.

Prije napustanja radnih prostorija i poCetka gaSenja poZara svaki radnik na svom radnom mjestu mora:
- pravodobno procijeniti pravac i brzinu Sirenja pozara;

- iskljuciti elektri¢nu struju;

- organizirano izvesti sve osobe iz prostora ugroZzenog pozarom;
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- sprijeciti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora;

- izvesti na slobodan prostor sva motorna vozila.

Clanak 76.

Odgovorna smjenska osoba u ¢ijem je djelokrugu rada nastao poZzar, utvrduje koje se sve mjere moraju
poduzeti glede uporabe opreme i sredstava za gasenje poZara, organizacije gaSenja pozara, evakuacije
i spasavanja, trazenja pomoci u slucaju ozlijedenih osoba i sliéno, te preuzima vodenje akcije gasenja
do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe.

Clanak 77.

Odgovorni radnik za zastitu od poZara ¢im sazna za poZar, utvrduje koje se sve mjere moraju poduzeti
kod upotrebe sredstava i opreme za gaSenje pozara, organizacije gasenja, evakuacije i spaSavanja,
trazenja pomodi u slucaju ozlijedenih osoba i sl. Takoder preuzima vodenje akcije gasenja pozara do
dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gasenja poZara duzan je osigurati da se na mjesto poZara donesu raspoloZivi i
odgovarajuci aparati za gasenje, te druga oprema koja se moze koristiti za gaSenje pozara.

Prilikom akcije gasenja pozara na mjestu poZara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

Radi smanjenja Steta mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima
i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti osteéeni od Sirenja poZara.

Clanak 78.

Svi radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini poZara duzni su na poziv odgovorne osobe za vrijeme
gasenje poZara pristupiti gasenju poZara i spasavanju ljudi i imovine ugroZzene poZzarom.

Clanak 79.

Nakon zavrSetka akcije gasenja poZara zatecena odgovorna osoba, u suradnji s voditeljem akcije
gasenja profesionalne vatrogasne postrojbe duzna je:

- na mjestu poZara osigurati deZurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprecavanja
ponovne pojave poZara;

- osigurati deZurstvo na mjestu poZara do dana, ako je poZar ugasen tijekom nodi;

- deZzurnom tijekom deZurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gasenje poZzara.

Clanak 80.

Upotrijebljenu opremu i sredstva za gasenje pozara potrebno je Zurno servisirati, te dovesti u ispravno
stanje i postaviti na za to odredena mjesta.
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XV. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 81.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na objekte i prostore u vlasnistvu Skole (kao i na objekte kojima
Skola gospodari).

Clanak 82.

U sludaju nesuglasja u provedbi ovog Pravilnika pravo tumaéenja ima ravnatelj Skole.

Clanak 83.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na nacin propisan za njegovo donosenje.

Clanak 84.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o zastiti od pozara, prestaje vaZiti Pravilnik o zastiti od pozara od
08. oZzujka 2005. godine.

Clanak 85.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploci Skole.

Predsjednica Skolskog odbora :

Ljubica Kusanovi¢, prof.

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploci skole dana 20.sije¢nja 2020. godine, te je stupio na snagu
istog dana.

KLASA: 003-05/20-01
URBROJ: 2104-39-20-1
Bol, 20.01.2020.

Ravnateljica Skole:

Sani Bodlovi¢, prof.
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PRILOZI

PRILOG | - EVIDENCIISKI KARTON O OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH
MJERA ZASTITE OD POZARA, GASENJE POZARA | SPASAVANJE LJUDI | IMOVINE UGROZENIH POZAROM:;

PRILOG Il - RASPORED VATROGASNIH APARATA;

PRILOG Il - EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU VATROGASNIH APARATA;

PRILOG IV —RJESENJE O RAZVRSTAVANJU SKOLE U KATEGORIJU UGROZENOSTI OD POZARA
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PRILOG I- EVIDENCISKI KARTON O OSPOSOBLIAVANJU RADNIKA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA
ZASTITE OD POZARA, GASENJE POZARA | SPASAVANIJE LJUDI | IMOVINE UGROZENIH POZAROM

IME | PREZIME DAN NAZIV ~ OVLASTENE | BROJ
RED.BR. | DJELATNIKA JMBG / OIB OSPOSOB. INSTITUCIJE UVJERENJA
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PRILOG Il - RASPORED VATROGASNIH APARATA;

SREDNJA SKOLA BOL

EVIDENCIA RASPOREDA RUCNIH VATROGASNIH APARATA ZA SREDNJU SKOLU BOL

R.br. | LOKACUA / TIP
PROSTORUA APARATA KOMADA
Datum: Odgovorna osoba (Ravnatelj):
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PRILOG IlI- EVIDENCIJA O REDOVNOM PREGLEDU RUCNIH | PRIJEVOZNIH VATROGASNIH APARATA
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PRILOG VI —RJESENJE O RAZVRSTAVANJU SKOLE U KATEGORIJU UGROZENOSTI OD POZARA
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